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2. Spis zawartoSci dokumentacji

1. Strona tytulowa
2. Spis zawartosci dokumentacji:
-Warunki techniczne przylaczenia wtp nr 17992/2018/0D3/ZR5
i wtp nr 17992/2018/0OD3/ZR5
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04-01-2018r
- Uprawnienia budowlane Pana Wojciecha Niewadomskiego
- Zasiadczenia przylazeznos$ci do ZPIIB i ubezpieczenu oc

- protokét z narady koordynacyjnej PODGiK.6630.127.2018 z dnia 2018-07-03

3. Dane wyjsciowe

4. Opis techniczny

5. Obliczenia techniczne
6. Spis rysunkoéw

7. Rysunki




* ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Gryfice, 07.05.2018 r,
Rejon Dystrybucji Gryfice

ul. Parkowa 5

72-300 Gryfice

tel. 91-38-47-848

17992/2018/0D3/ZR5

ZWIK Trzebiatéw Sp. z 0.0,
Cheloa Gryficki, 7
72-320 Trzebiatéw

Warunki przylgczenia
de sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Chatakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepempownia Sciekdw PS 1, Trzebusz, dz. nr 507
warunki dotycza przylaczenia obiektn projektowanego
z mocg przylgezeniows 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgeze kablowe - pomiarewe ZK1x-1P

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0,

a) na kablu YAKY 4x120mm® relacji szafa kablowa SK-4 nr 2134 a zlqcze kablowo - pomiarowe ZK23-2P
nr 3037 zabudowaé zlaeze kablowo - pomiarewe ZK1x-1P, ktdre posadowié w granicy dziatki nr 507,

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

-----

a) przygotowaé miejsce pod zabudowe zigeza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P oraz wykona¢ instalacje
zalicznikows,

IIT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]

Zaciski na listwie zaciskowej w zlacza kablowo -~ pomiarowym w kierunka instalacji podmiotu
przylgczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczes$nie granice wlasnoéci i eksploatacii urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlaczu kablewo- pomiavowym ZK1x-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé si¢ bedzie 2:
trojfazowego licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystesowaé do plombowania,

V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlgezu kablewo ~ pomiarowym ZK1x-1P przy licznika,
wartost: 3x25A

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ]

Energia elekiryczna winna byé pobierana przy wspoélczynniku moey odpewiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL, DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sleé niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dia tege ulkladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej




IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i

planowanej oraz czasu trwania pizerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okrelonych w tych Standardach,

.....................................................................................................................................

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,

Rozdzielnik:




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Gryfice, 07.05.2018 r.
Rejon Dystrybucji Gryfice
ul. Parkowa 5
72-300 Gryfice
tel. 91-38-47-848
17993/2018/0D3/ZR5

ZWIK Trzebiatéw Sp. z 0.0,
Chelm Gryficki, 7
72-320 Trzebiatéw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia Sciekéw PS 2, Trzebusz, dz. nr 508/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przytaczeniowsg 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakowalifikowanego do V grupy przylgezeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowo - pomiarowe ZK1-1P
1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
a) z istniejacego zlacza kablowo - pomiarowego ZK2x-2P nr 3037 wyprowadzi¢ kabel NAYY-J 4x35mm* do
zlgcza kablowo - pomiarowego ZK1-1P, ktére zabudowaé w dzialce nr 508/1,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylgczanego
a) przygotowa¢ miejsce pod zabudowe zlacza kablowo - pomiarowego ZK1-1P oraz wykonaé instalacje
zalieznikows,

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlgczu kablowo - pomiarowym ZK1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosewaé do plombowania,
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlaczu kablowo - pomiarowym ZK1-1P przy liczniku,

warto$é: 3x10A
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej




IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartoéciach pizekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowie kompleksowej standardowych parametr6w jakosciowych
energii clektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosei poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa,

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spéiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:




SURMISTRZ
TRZEBIATOWA

: Trzebiatéw, o4 stycznia 2018 r.
Nasz znak: POS.6733.15.2017

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:
- art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 53 ust. w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073), '
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania admlmstracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku: Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Trzebiatow Sp Z 0.0,
Chetm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatow,

w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebuszu, na dziatkach
o numerach geodezyjnych 509, 494/3, 491, 508/2, 494/6, 494/7, 129/4, 126/2,
494/10, 507, 508/1, 515, 517, 494/9, 493, 38/2, 40/2, 125/2, 125/5, 125/6, 126/1,

129/3, 132/4, 132/2, 152/3, 64/7 i 498, w obrebie geodezyjnym Trzebusz, na terenie

gminy Trzebiatéw,

i dokonaniu analizy: warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sie realizacje inwestycji — w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz po dokonaniu uzgodniern wymaganych zgodnie z art. 53 ust. 4, ww. ustawy,

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

~ na rzecz: Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Trzebiatow Sp. z o.0.,
Chetm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatéw,

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebuszu,
‘na dziatkach o numerach geodezyjnych 509, 494/3, 491, 508/2, 494/6, 494/7, 129/4, 126/2,
494/10, 507, 508/1, 515, 517, 494/9, 493, 38/2, 40/2, 125/2, 125/5, 125/6, 126/1, 129/3, 132/4,
132/2, 152/3, 64/7 i 498, w obrebie geodezyjnym Trzebusz, na terenie gminy Trzebiatdw.

1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1. Planowana inwestycja nie zmieni funkcp terenu.

2.2. Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych i Ieénych na cele
nierolnicze i nielesne.

2.3. Zakres inwestycji — planowana inwestycja polegaé¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w Trzebuszu, na dziatkach o numerach geodezyjnych 509, 494/3, 491, 508/2,
494/6, 494/7, 129/4, 126/2, 494/10, 507, 508/1, 515, 517, 494/9, 493, 38/2, 40/2, 125/2,
125/5, 125/6, 126/1, 129/3, 132/4, 132/2, 152/3, 64/7 i 498, w obrebie geodezyjnym
Trzebusz, na terenie gminy Trzebiatow. W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie
wykonanie:

- rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PCV @160 mm SN8, o iacznej
dtugosci okoto 2250m,

- rurociggu grawitacyjnego kanalizaciji sanltamej z rur PCV @200 mm SN8, o lacznej
d*ugosm okoto 2250m,

- rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur PCV @250 mm SN8, o {gcznej
dtugosci okoto 500m, :

- studni rewizyjnych oraz dwéch pompowni $ciekéw &1200.

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

3.1. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco wp%ynqc na stan $rodowiska
w tym na obszar Natura 2000.

3:2. Integralng czeécig niniejszej decyzji Jest Decyzja z dnia 18 09.2017 r. r. znak
WST-K.4207.23.2017.JC.19, w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsuewzec:a na $rodowisko oraz okreslenia warunkéw  realizacji
przedsigwziecia.




3.3. Teren wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego — zgodnie z zatgcznikiem graficznym
do niniejszej decyzji, na mapie w skali 1:1000.

3.4. Budowe nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy dostosowanie do istniejacych
warunkow i usytuowania. ,

3.5. Inwestycja musi byé zaprojektowana, wykonana i uzytkowana w sposéb wykluczajacy jej
negatywne oddziatywanie na srodowisko.

3.6. Obowigzuje prowadzenie dziatan inwestycyjnych w taki sposéb aby warunki naturaine
érodowiska nie ulegty zniszczeniu, ograniczeniu lub znieksztatceniu.

3.7. Obowiazuje ochrona drzew i krzewdw — nalezy maksymalng ochrong obja¢ zadrzewienie
i zakrzewienie znajdujgce sie w obrebie planowanej inwestycji.

. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kuitury

wspolczesnej: _

4.1.Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2014 poz. 1446), zobowigzuje sig Inwestora w przypadku
odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, do
wstrzymania wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
zabezpieczenia zaréwno przedmiotu jak i miejsca jego odkrycia, oraz do niezwlocznego
zawiadomienia o tym Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw a jesli nie jest to mozliwe
Burmistrza Miasta.

. Ustalenia dotyczace obstugi w zgkresie infrastruktury technicznej i komunikaciji: _

5.1. Na etapie pozwolenia na budBwe nalezy uzyska¢ (stosownie do potrzeb) od witasciwych
jednostek organizacyjnych warunki przylaczenia do stosownych sieci.

5.2. Kolidujace z planowana, inwestycjg elementy urzadzen podziemnych nalezy przenie$¢
wg warunkéw dysponentow tych urzadzen.

5.3. Nalezy uzgodnié i uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie rob6t od wiasciwego zarzadcy
terenu.

. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:

6.1. Realizacje |1 uzytkowanie projektowanej inwestycji. nalezy prowadzi¢ -w sposéb
zapewniajacy poszanowanie wystepujacych w zasiggu jej oddziatywania uzasadnionych
intereséw osob trzecich. S

6.2. Wykonywanie planowanej inwestycji nie moze pogorszyé warunkéw - uzytkowania

~ sasiednich dziatek, znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie inwestycji.

6.3. Nalezy stworzyé odpowiednie warunki bezpieczenistwa oraz w maksymalny sposéb
ograniczyé ucigzliwoéci wynikajace z prowadzenia robot budowlanych. ..o

6.4. W przypadku wejécia na teren sasiedni nalezy porozumie¢ sie z jego -dysponentami,
uporzadkowaé i przywrocié poprzednie walory gruntu oraz wyptaci¢ "ustalone umowg
odszkodowanie.

6.5. Roboty budowlane prowadzi¢é w sposéb zapewniajacy dostep do nieruchomosci
przylegtych. o

6.6. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ tylko w porze dziennej.

. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw

podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzia, osuwiska):

7.1. Dziatka zainwestowania nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz.U. z 2015 ps
i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robd
gbrniczego, w tym na osuwanie sig mas ziemnych. :

. Wymagania wynikajace z przepiséw odrebnych:

Przy projektowaniu inwestycji nalezy stosowaé przepisy: :
8.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. . Dz.U.z 2016 p
8.2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Zn. zm.);
‘warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuo z 2015
poz. 1422 z pdzn. zm.); o

8.3. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (L 17 poz. 736
z pdzn. zm.) wraz z obowiazujacymi rozporzadzeniami; %

8.4. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad i(t.j. Dz.U

z 2014 poz. 1446 z p6zn. zm.),




8.5. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2017 r,
poz. 217, z pézn. zm.);

8.6. ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015
poz. 1412 z pézn. zm.);

8.7. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 poz. 124 z pézn. zm.);

8.8. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460
Z pézn. zm.),

.8.9. ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 22013 r,, poz. 21 z pdzn. zm.).

. Linie regulacyjne inwestycji:

9.1. Linie regulacyjne oznaczono na zataczniku graficznym Nr 1 w skali 1:1000 sporzadzonym
na Kkopii mapy ewidencyjnej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wifasnosci
[ uprawnieri 0sob trzecich.

Po rozpatrzeniu wniosku orzeczono jak w sentencji decyzji.

Uzasadnienie

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne usytuowane jest na terenie, dla ktérego brak jest
jscowego planu zagospodarowania przestrzennego, totez warunki zabudowy dla tej inwestycji
stalono w trybie okreslonym w art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
rzestrzennym — tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 6
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 2147)
a i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci’w wode,
adzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku
szkodliwiania odpaddw, w tym ich sktadowania, zaliczana jest do celdw publicznych.

Zamiar inwestycyjny nie jest sprzeczny z przepisami odrebnymi.

Projekt decyzji przediozono do uzgodnienia jednostkom okreslonym w art. 53 ust. 4 ustawy
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ed wydaniem niniejszej decyzji powiadomiono strony o toczacym sie postepowaniu.
wydano po uzgodnieniu z:

Zachodniopomorskim Zarzgdem Dréw Wojewddzkich w Koszalinie,

Zarzagdem Drég Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie,

Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzert Wodnych

(aktualnie Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)

Starostwem Powiatowym w Gryficach — Wydzial Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony Srodowiska.

rozpatrzeniu wniosku orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

an, ktory wydat decyzje, stwierdza jej wygasniecie, z przyczyn okreslonych w art. 65 ustawy
owaniu | zagospodarowaniu przestrzennym w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa).

sza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza uprawnien osob trzecich (art. 63
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

dnie z art. 63 ust.4 ww. ustawy — wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie
‘Sluguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg.

estor winien wystapié do Starosty Gryfickiego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
budowe, zlozonym zgodnie ze wzorem ustalonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
0zwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
Wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane,
€Cyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
orodzinnego (Dz.U. z 2015 poz. 1146).




5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie za pos$rednictwem Burmistrza Trzebiatowa
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

atacznikl; N
Nr 4 Zalacznik graficzny w skali 1:1000,

Otrzymula:
Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z 0.0., Chetm Gry

2. Pan Marek Pliszka, Trzebusz 6, 72-320 Trzebiatow

3. Pani Ewa Szeliga, Trzebusz 6, 72-320 Trzebiatéw

4. Pani Anna Graczyk, Trzebusz 6, 72-320 Trzebiatéw

5. Pani Urszula Szesteren, ul. Lipowa 1, 72-320 Trzebiatow
6

7

8

icki 7, 72-320 Trzebiatow .

Pan Antoni Miynarski, Trzebusz 36, 72-320 Trzebiatdw
Pani Regina Korzeniowska, Trzebusz 47, 72-320 Trzebiatéw
. Pan Henryk Korzeniowski, Trzebusz 47, 72-320 Trzebiatéw
9. Pan Andrzej Gatdy$, Trzebusz 7, 72-320 Trzebiatoéw
10. Pan Jan Galdys$, ul. Podtatrzanska 84/38, 34-400 Nowy Targ
11. Pani Danuta Wieczorek, ul. Akacjowa 7D/2, 72-100 Goleniéw
12. Pani Kazimiera Gatdys, Trzebusz 8, 72-320 Trzebiatéw
13. Pan Tomasz Galdy$, Trzebusz 8, 72-320 Trzebiatow
14. Pan Krzysztof Galdys, Trzebusz 8, 72-320 Trzebiatéw
15. Pan Jarostaw Gatdys$, Trzebusz 8, 72-320 Trzebiatéw
16. Pani Marta Gaidys, Trzebusz 8, 72-320 Trzebiatéw : }
17. Pani Eugenia Sowa, Trzebusz 5A, 72-320 Trzebiatéw ‘
18. Pan Jan Sowa, Trzebusz 5A, 72-320 Trzebiatow
19. Pani Renata Gotabek, Trzebusz 7, 72-320 Trzebiatéw
20. Pan Piotr Gotgbek, Trzebusz 7, 72-320 Trzebiatéw
21. Starostwo Powiatowe w Gryficach, ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice .
22. Krajowy Osérodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice
23. Gmina Trzebiatéw, Referat GNR w/m
24. Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie
25. Zarzad Drég Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie
26. ala
Do wiadomosci:

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Gryficach .
2. Starostwo Powiatowe w Gryficach, Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska

Opfata skarbowa: 10724 (stownie: sto siedem zfotych) na podstawie art. 1 ust 1 pkt. 1 lit a oraz czeSci | pkt. 8
zalgcznika do ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1 827).

Zgodnie z art. 60, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostat
sporzadzony przez osobe uprawniona — Karola Jaworskiego.




ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

Szczecin, dnia 1 6 czerwea 2015 T.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0024(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c f
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. |
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

‘ Pan Wojciech Niewiadomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 10 stycznia 1979 r. w Pyrzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
‘ Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkjéwicz

mgr inz, Gustaw Ko

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Niewiadomski
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Wojciechowi Niewiadomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 10 stycznia 1979 r. w Pyrzycach

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

D

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Ty Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- ",
2T ™
s

mgr inz. Andrzej Gatiewicz ......ccoolecrrrreressnrrerivenseseereennns

mgr inz. Gustaw Kordas .............}.

R prof. dr hab. inz. Wiadystaw SZaflik ...t Moo,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4MG-KPZ-AS7 *

Pan Wojciech NIEWIADOMSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0121/15

adres zamieszkania ul. Cietrzewia 10, 71-220 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




. Gryfice, 2018-07-03
STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO
PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

Sposob przeprowadzenia narady:
Tradycyjna forma spotkan oraz za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Termin 1 miejsce przeprowadzenia narady:

2018-07-04 Posiedzenie narady koordynacyjnej w siedzibie PODGiK w Gryficach
Oznaczenie kancelaryjne:

PODGIiK.6630.127.2018

Opis przedmiotu narady:
projektowane linie kablowe 0.4 kV
TRZEBUSZ dz. 507,508/1

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Trzebiatow Spolka z o.o.
72-320 Trzebiatéow  Chelm Gryficki 7

Inwestor:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Trzebiatow Spélka z o.o.
72-320 Trzebiatéw  Chelm Gryficki 7

Platnik:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Trzebiatow Sp. z 0. o
72-320 Trzebiatéw Chelm Gryficki 7

Imie i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Teresa Jaslan

Stanowiska uczestnikdw narady:
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2.Energetyka - Marcin Duraczek
ENEA Operator Sp. Z 6.0
Oddziat Dystrybucijl Szczscin
Rejon Dystrybugji Gryfice
72-300 Gryfice, ul. Parkowa 5
tel. 91 384 78 00, faks 91 384 46 94

Uzgodniono projekt w ramach narady koordynacyjne.
-bez uwag, -Zuwagamiaienitefr

. P ir T m{ : é
Gryvfice, .20 ('j 100l A2k
(podpis)
3.Gazownictwo - Grzegorz Szczepanski
uﬂ/j?uﬂ/u o0 U 5
PN . IRy ) N ; /"4 )
RDG ur;.’ﬂce Gmenmfﬂ ARG A ~ 7
Uzgodniono z uwagami:

1. Skrzyzowanie 7 siecig gazowa wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

2 dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych jakirn powinny odpowiadaé e
siaci gazowe i ich usytuowanie {Dz. U. z 20131, poz. 640). Roboty ziemne w strefach Kikpg 4 /7
kontrolowa_mych istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. gf‘?@wma "
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t powiadomi¢ RDG Gryfice-Goleniow, e/
ul. Zielona 5, 72-300 GryFice, ‘e-mail: rdg.gryficegoleniow@poznan.psgaz.pi, Gr “[_ Ve
tel. 91384 46 99, faks 91 384 46 99. Zegorz 5%,
3. Projekt budowlany (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnié w Polskiej /i
Spbtce Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ,.»“/
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin. ,;"”

4. Projekt przyiacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniam zamiaru rozpoczecia prac ¥4
przediozyé minirmum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w RDG celem sprawdzenia jego
poprawnosci | kompletnosci.

4.ZWiK Trzebiatéw - Aleksander Bernad
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5.Droga gminna ( gmina Trzebiatéw) — Bartosz Jaroszewicz
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6.Whnioskodawea - Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Trzebiatow Sp. z 0. 0 !
72-320 Trzebiatéw  Chelm Gryficki 7

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1.

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej:

1.

biiegory ke

L
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rom: *ZZSS NK_Potnoc - Hurt

<ZZSS .Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com>
To: "tj@podgikgryfice.pl" <tj@podgikgryfice.pl>
Subject: FW:NARADY KOORDYNACYJNE GRYFICE - PROJEKTY DO UZGODNIENIA
Date sent: Tue, 3 Jul 2018 13:19:24 +0000
Dzien dobry,

Projekt nr 119, 125 uzgadniam z uwagami 1-9, 13
Projekt nr 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128 uzgadniam bez uwag
pozdrawiam

Krzysztof Kacalski, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Olsztynie
Tel.: +48 91 422 03 85, Kom.: +48 510 035 080

Orange Polska, al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

htto/iwww. orangs.pl

From: {i@podgikaryfice.pl [mailte:ij@podgikgrviice.nil

Sent: Tuesday, July 03, 2018 12:14 PM

To: * 2285 _NK_Potnoc - Hurt

Subject: NARADY KOORDYNACYJINE GRYFICE - PROJEKTY DO UZGODNIENIA

Dzie'n dobry!
Wysylam 10 projketow do uzgodnienia oraz wykaz tematéw .

Posiedzenie narady koordynacyjnej 04.07.2018.

pozdrawiam T. Ja'slan

(77

Printed for , 4 Jul 2018, 8:06 Page 1 of 1

’




Page 1 of 2

bjaroszewicz1@wp.pl <bjaroszewicz1@wp.pl>

From:

To: t@podgikgryfice.pl <{j@podgikgryfice.pl>

Date sent: Tue, 03 Jul 2018 14:46:40 +0200

Priority: normal I o 28

6630.119.2018

dz. nr 186/2 (ul. Torowa) obreb Mrzezyno 1

uzgodniono pozytywnie dnia 03.07.2018 r.

z warunkiem - prace wykonac technikg przecisku ze wzgledu na nowo wybudowany chodnik

£6630.125.2018
dz. nr 670 obreb Trzebiatow 3
uzgodniono pozytywnie dnia 03.07.2018 r.

6630.127.2018
dz. nr 507, 508/1 ohreb Trzebusz
uzgodniono pozytywnie dnia 03.07.2018 r.

Specjalista ZDGIGK
Bartosz Jaroszewicz

Dnia 3 lipca 2018 09:44 tj@podgikgryfice.pl napisal(a):
Witarn!
Wysylam do uzgodnienia nastepujace tematy

PODGIK.6630.119.2018 - Mrzezyno 1 ul. Torowa dz. 208/5
PODGIK.6630.125.2018 - Trzebiatéw obr.3 dz. 690
PODGIK.6630.127.2018 - Trzebuisz dz. 507,508/1

Posiedzenie narady koordynacyjnej w dniu 04.07.2018.

. Pozdrawiam T. Ja'slan
The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any other MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

---- File information -----------

File: PODGIK.6630.119.2018.pdf

Date: 3 Jul 2018, 8:11

Size: 531712 bytes.

Type: Unknown
The following section of this message contains a file attachment . oy,
prepared for transmission using the Internet MIME message format. :
If you are using Pagasus Mail, or any other MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

---- File information -----------
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file:///C:/Users/tj/AppData/Roaming/Pegasus¥20Mail/lmageCache/Admin/0O3L
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From: "Aleksander Bernad" <a.bernad@zwiktrzebiatow.pl>

To: <tj@podgikgryfice.pl>

Subject: RE:

Date sent: Fri, 6 Jul 2018 08:49:31 +0200
Witam !

Prosze uzgodni¢ zatgczone projekty bez uwag.
Pozdrawiam,

Aleksander Bernad

From: ti@podgikgryfice.p! <ti@podgikgryfice.pl>
Sent: Friday, July 6, 2018 7:57 AM
To: a.bernad@zwikirzebiatow.p!

Subject:
Witam!
Wysylam do uzgodnienia nastepujace tematy:

‘ Mrzezyno ul. Torowa -przylacze gazowe PODGIK. 6630.119.2018
Trzebusz - linia energetyczna PODGIK. 6630.127.2018
Mrzezyno -przylacze gazowe PODGIiK.6630.126.2018

Trzebiatow elektrownia fotowoltaniczna PODGIK.6630.125.2018

pozdrawiam T. Ja'slan

L

Printed for , 6 Jul 2018, 8:57 Page 1 of 1




3. Dane wyjSciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi umowa z inewstorem

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania zasilanie pomp do przepompowni sciekédw PS1,PS2 w m
. Trzebusz

3.3Zakres opracowania

- linia kablowa —zewnatrzna instalacja elektryczna
- instalacja uziemiajgca

4. Opis techniczny

4.1 Dane teczniczne

Przepompownia PS1 16kW
Przepompownia PS1 6kW

4.2 Rozwiazania projektowe.

Zasilanie przepompowni PS1 przokjektuje sie do ZKP( zlacze projketuje i
realizuje ENEA Operator wg wip 17992/2018 OB3/ZR5) kablem YKY 4*10mm?2
uktadany w rurze ochronnej fi 40mm do typowej rozdzielnicy przepompowni $ciekow

Zasilanie przepompowni PS2 przokjektuje sie do ZKP( zlacze projketuje i

realizuje ENEA Operator wg wip 17993/2018 OB3/ZR5) kablem YKY
4*10mm2 uktadany w rurze ochronnej fi 40mm do typowej rozdzielnicy
przepompowni Sciekéw

4.2.1 Warunki techniczne ufozenia kabli

Szczegobtowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie PN-
76/E-05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu.

Gtebokosé utozenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,8m. na catosci uktada¢ w rurze
ochronnej di 40mm

Kable nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie
piasku. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci, co najmniej
10cm,hastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15cm, a




nastepnie przykry¢ folig o szerokosci takiej, aby krawedzie folii siegaty, co najmniej
do zewnetrznych krawedzi

skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co
najmniej 0,5mm.

Kolor folii :

- niebieski dla kabli 1 kV

Kable zaopatrzyé na cafej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach niewiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatéw i rur.

W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci
przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, linie
kablowe uktadaé w ostonach z grubosciennych rur PCV.

Przy wprowadzeniach kabli do stupéw obiektéw pozostawi¢ zapas ok. 3m.

4.2.2 Insyalcja uzieniejaca

W szafce sterujgce przepompownia nalezu dokonaé podziatu przewodu PEN na
przewdd N i PE.

Punkt podziatu nalezy uziemié¢ do R 10om.

Instacje uziemiajgca nalezy wykonac¢ uktadajgc bednarke w zieni na gtebkosci 0,8m
przekroju 25*4mm2 i wbijaniu szpilek uziomowych dt 3m

4.2.3 Uwagi koricowe
1.Roboty ziemne wykonaé recznie
2.Przed i po wykonaniu robo6t dokona¢ protokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytuciji.
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
- zgtosi¢ do Inwestora wstepny odbiér robot
- Zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce
geodezyjnej
4.Po wybudowaniu linii nalez wykonaé nastepujgce badania:
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnosé faz
- pomiary rezystanciji izolacji
- pomiary rezystancji uziemienia
- proby napieciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢é w/w protokoty, oraz wykonang i
zatwierdzong przez Geodezjg inwentaryzacje powykonawcza.

4.2.4 BHP Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Sie¢ oswietlenia zewnetrznego pracuje w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, ktoéry spetnia jednocze$nie funkcje przewodéw ochronnego i
neutralnego. Dodatkowo w wykopie nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang 25*4mm
ktdrg nalezy potaczy¢ z przewodem PEN stupami oswietleniowymi.

Jako §rodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Wojciech Niewiadomski




INFORMACJA BIOZ {

Plan zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilania
Przepompowni PS1 ,PS2 |
w dz. Nr 507 ,508/1 w m. Trzebusz |

INWE . Trzebiatéw Sp.zo.o
‘ STOR: Chelm Gryficki

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
72 320 Trzebiatéw

Wojciech Niewiadomski
PROJEKTOWAL.: upr.nr. ZAP/0106/PWOE/15
ul. Cietrzewia 10

i LB KIARASCN 5 T AL
y;lql' inz. Wojciech N{c;um\dumskl
ul. Cietrzewia 10, 7}-220 Szczecin
' tel. 505 911 485
REGON 81\% 16017 853-1:,:\:.@2:%
mgr inz. WO EVWIADO vsr,
Upr. bud. do pr ‘
robotami budowfanymi bez agrar
w specjalnoéci ipstalacyjnej w zarissie
siecl, insfalagji | urzadzen
elektrycznych i elektroeneryeiycznych
nr ewid. ZAR/O106/PWUE/NS

Trzebiatow ,lipiec 2018
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Informacja BIOZ

Na podstawie art. 21 a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 89, poz. 414 ). Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r(Dz.U. nr 207, poz. 2016).
(zm.: Dz. U. 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 97, poz. 959)
kierownik budowy zobowi'zany jest do opracowania ,Planu Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia”

- Zakres rob6t do realizacji
- wykonanie przekopow prébnych
- montaz szafki -rozdzielnicy sterujacej
- ukladanie kabli zasilajacych

- montaz uzienienia

- Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- droga publiczna

- Przewidywane zagrozenia wyste¢pujace podczas realizacji rob6t

Skala Rodzaj Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia

Niska | Wpadnigcie do |Na trasie kabla Od rozpoczecia wykopdw
rowu do zasypania rowow

Niska |Potracenie Droga publiczna-gmina Podczas wykonywania
samochodem robot w poblizu drogi

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

- Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢
przeszkoleni

- Teren nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong
- Robot nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

- Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem
Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

Opracowat:

adomskisk

Upr. bud. do projektovf=nia i kierewania
robotami budowlanyg, ez oaraniczen
w specjalnodci instgfiTjiei w zakie sie
sieci, ins i urzgdzen
elektrycznych i eleliroanergeivcs nych
nrewid. ZAP/J106/PWOE/15
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STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO
Na podstawie ustawy Prawo Geodezyine i Kartopraficzt
z dnia 17 maja 1989r. ( Dz.U. z 26137
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STAROSTA POWIATU GRYYIC !\'IEG()
Na podstawie ustawy Prawo Geodezyine i Kartograficzne

z dnia 17 maja 1989r. ( Dz.U. Zz%g/j‘ poL. %,/

Dokumentacja dotyczaca i

Byla przedmiotem Narady k?}r%g;g;inej, ktéra

o2.C

STWO POWIATOWE  wykez wnp;!rudnych -Yl-ktr.:
Gryficach - E1  5995081.22 5517005.01

3 \Mﬂd urpaniswyxi E2  5995080.52 551700436
Spchitek i Budowniciwa ES  5996106.23 5517109.94
wchitektury | e E4  5996105.57 5517109.38

%"-\\ iestwa 37, '.-':4-.)0:5:3,»:;&2&3
tel AON A4 50w, 421, fav. 91384 27 2
XX

ATWIERDZAM PROJEKT BI 'DOWLANY
Zwarunkgmi zawartymi w decyzji
b
/ b e N
" a0 YT Aokt 2538285 £

roj. linie kablowe 0,4kV
-ZUDP 1112018

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
projekt Jost

2godniez art, 1 [ nast. Ustawy o Prawie | Prawach F y
zdn. 4 lutego 1894 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.85r)
AUTORZY: PODPIS:
=T ———— e=c=
PROJEKTANT: oM
mgr inz. Wajciech Nigwiqg mski\- ierpwan
v upr. ZAPI106/PWOE(ANZ. VN " it icze
Pt D bucoweTfer w zpkees
oD cjalnosct instape i
W SPeCeai instaledll Lo erg "y y
-~ — 15
eleKIryCZY I 5 001 06/P VIV
AP
PROJEKT:

Budowa sieci kanalizacji sanitamej
w m. Trzebusz, gm. Trzebiatéw - zadanie |

INWESTOR:

Zaktad Wodociggéw i kanalizacji Trzebiatow
8p. Z 0.0. 72-320 Chelm Gryficki 7

BRANZA: FAZA:
ELEKTRYCZNA PB
RYSUNEK:
PLAN ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 0,4kV
SKALA: DATA: NRRYS.:
| 1:1000 | 06.2018 E1
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