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1. Wodomierz skrzydetkowy klasy C typ JS @15 z nadajnikiem
impulsow qn=1,5m*h

2. Zawor odcinajacy kulowy 020

3. Zawor sko$ny zaporowo-zwrotny ¥20 z kurkiem spustowym

4. Mufa elektrooporowa de32 PE z gwintem wew. ¥25

5. Konsola wodomierzowa
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1. Wodomierz skrzydetkowy klasy C typ JS ©20 z nadajnikiem
impulsow qn=1,5m*h

2. Zawor odcinajacy kulowy 925

3. Zawor sko$ny zaporowo-zwrotny ¥25 z kurkiem spustowym

4. Mufa elektrooporowa de32 PE z gwintem wew. 325

5. Konsola wodomierzowa

Oznaczenia sieci wodociggowej
1. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kohierzowa 150 z obudowg
teleskopowa trzpienia i skrzynka uliczng zeliwng z deklem

cigzkim

. Tuleja kotnierzowa PE PN10 dn160/150

. Mufa elektrooporowa PE PN10 dn160

. Trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy 150x150

. Tuleja kielichowo-kohierzowy PVC dn150/160

. Tuleja kotierzowa PVC PN10 dn160/150

. Nasuwka PVC do przesytania wody dn160

. Trojnik redukcyjny z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy

150x80
9. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kolnierzowa 80 z obudowa
teleskopowa trzpienia i skrzynka uliczng zeliwng z deklem

ciezkim D400

10. Tuleja kielichowo-kotnierzowa PVC dn100/110

11. Redukcja PVC typ R dn160/110

12. Kolano PE dn160 90° SDR17

13. Hydrant p.poz 80 nadziemny z kolanem ze stopka

14. Tuleja kotnierzowa PE PN10 dn110/100

15. Mufa elektrooporowa PE PN10 dn110

16. Kolano PE dn160 30° SDR17

17. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa 100 z obudowa
teleskopowa trzpienia i skrzynka uliczng Zzeliwna z deklem
cigzkim D400

18. Zwezka redukcyjna z zeliwa sferoidalnego kotierzowa
150x100

19. Trojnik z zeliwa sferoidalnego kolierzowy 100x100

20. Trojnik redukcyjny z zeliwa sferoidalnego kotierzowy
100x80

21. Tuleja kolierzowa PE PN10 dn90/80

22. Mufa elektrooporowa PE PN10 dn90

23. Zwezka redukcyjna z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa
100x50

24. Tuleja kolnierzowa PE PN10 dn63/50

25. Mufa elektrooporowa PE PN10 dn63

26. Zwezka redukcyjna z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa
150x80

27. Luk kielichowy PVC dn160x90°

28. Trojnik redukcyjny z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy
150x100
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N-(N1-N9,NI1-N16,N18-N22, N24 - N39)
Opaska do nawiercania rury dn160 PE 1110 PE
(np. Hawle, AVK lub alternatywna) z odejsciem 1 1/4"
z zaworem katowym do przylagczy domowych z odejsciem
ISO dla rur PE dn32 z obudowg teleskopow3 trzpienia
zaworu 1 skrzynkg uliczng zeliwna z deklem typu cigzkiego

N - (N17iN10)

Opaska do nawiercania rury dn160 PE 1110 PE

(np. Hawle, AVK lub alternatywna) z odejsciem 1 1/2"
z zaworem katowym do przylagczy domowych z odejsciem
ISO dla rur PE dn40 z obudowa teleskopow3 trzpienia
zaworu 1 skrzynka uliczng zeliwna z deklem typu cigzkiego

N - (N23)

Opaska do nawiercania rury dn160 PE

(np. Hawle, AVK lub alternatywna) z odejsciem 2"
z zaworem katowym do przytagczy domowych z odejsciem
ISO dla rur PE dn63 z obudowg teleskopow3 trzpienia
zaworu 1 skrzynka uliczng zeliwng z deklem typu cigzkiego

UWAGA

Rury 1 ksztaltki wodociggowe PE oraz zasuwy 1 hydranty

winne posiadac:
- certyfikat ISO 9002
- oceng higieniczng PZH

- certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng 1 kart¢ katalogowa
Stosowac rury:
- §rednicy de32 mm rury PE 80 SDR 11

- §rednicy de40 mm rury PE 80 SDR 11
- §rednicy de63 mm rury PE 80 SDR 11
- §rednicy de90 mm rury PE 100 SDR 17
- §rednicy de110 mm rury PE 100 SDR 17
- §rednicy de160 mm rury PE 100 SDR 17
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